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Laboratoi 1.S¢V, a.s., Piibram, akreditovana CIA pod ¢islem 1430 |
Novohospodska 93, 261 80 Pribram IX
LaboratoF pitnych vod

Telefon: 318 622 631, linka 233 Fax: 318 627 359 e-mail: jbu]inova@lscv.@__ )

PROTOKOL o zkousSkach ,
vzorku ¢islo: 2009/1440 - PIV !

Zikaznik:  OU Vysoky Chlumec Objednavka ¢.:  27/06
Vysoky Chlumec ¢p.14
26252 Vysoky Chlumec
Misto odbéru: Vodovod, Viska, ¢.p. 96 Datum odbéru: 11.08.2009 09:40
Identifikace: Datum pFijmu: 11.08.2009
Odbér provedl: Laboratof Ing.Vasek, Ing. Bulinova Datum zahdjeni analyz:  11.08.2009
iem provedl: Bulinova Jitka Ing. Datum ukonéeni: 20.08.2009

Oznateni vzorku: 6

Klasifikace vzorku:  Pitna voda, veiejné zisobovani, externi VZ

Vzorkovéni se provadi podle SOP-VO1 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN I1SO 5667-3, CSN ISO 5667-5,14).

S1, subdodavatel oznageného stanoveni: Zkusebni laboratof &.1247 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s, Prazské
vodovody a kanalizace, a.s., Utvar kontroly kvality vody, Dykova 3, 101 00 Praha 10

pracovisté zkusebni laboratofe: oddéleni laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

Vysledky oznacéené hvézdickou (*) nevyhovuji nize uvedenému pfedpisu.

Limitni hadnoty byly pievzaty z Vyhlasky MZd CR ¢.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni Vyhlasky €.187/2005 ze dne 4.5.2003. Tyto hodnoty nejsou piedmétem
akreditace.

NMH-Nejvyssi mezni hodnota.

Nejistota (NM) je vyjadiena jako kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze
oc¢ekavat skuteénou hodnotu s pravdépodobnosti 95%. Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se na

vysledek men3i nez mez stanovitelnosti.
Symbol '<' vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-akreditovana metoda, N-neakreditovana metoda.

chemie
-

.azatel vysledek | jednotka NM metoda limit, typ porov. s limitem
teplota 19,7 i’ +£2,0% | SOP-CHI9 (CSN 757342) A
specidlni organickd analyza
ukazatel vysledek | jednotka NM metoda limit, typ porov. s limitem
atrazin s1 0,0251 g/l +235,0% | SISOPE.SAK-SO(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
desethylatrazin S1 0,1100 * g/l +25,0% | SISOPESAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) | nevyhovuje
simazin s1 <0,0100 e/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) |  vyhovuje
propazin S1 <0,0100 ng/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
terbuthylazin S1 <0,0100 ngl/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
prometryn S1 <0,0100 ug/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
cyanazin S1 <0,0100 ng/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
hexazinon S1 <0,0100 g/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
alachlor S1 <0,0100 ngll S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
metazachlor 81 <0,0100 ng/l S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
acetochlor S1 <0,0100 ngll S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
metalachlor S1 <0,0100 ng/l S1SOPE.SAK-90(EPA S08.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
desmetryn <0,0100 pg/l S1SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
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ukazatel vysledek | jednotka NM metoda limit, typ porov. s limitem
diazinon <0,0100 g/l SISOP &.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH)|  vyhovuje
dichlobenil S1 <0,0200 ng/l S1SOP ¢.SAK-O0(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
dimethoate sl <0,0400 ng/l S1SOP &SAK-90(EPA 508.1) A 0, (NMH) | wvyhovuje
chlorfenvinphos S1 <0,0100 ng/l S150P ¢.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
propachlor S1 <0,0100 ng/l S1SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
terbutryn S1 <0,0100 ng/l S1SOP ¢.SAK-90(EPA 508.1) A 0,1 (NMH) vyhovuje
pesticidnf latky sl 0,1351 pg/l +25,0% | S1SOPE.SAK-90(EPA 508.1) A 0.5 (NMI) | vyhovuje

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu labgratof
nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely. U vzorkl neodebranych laboratori, neruci laborator za kvalitu odbéru/éﬂe pouze 74 profedené

analyzy. ‘ 2
analyzy [ ) L s

"Ing. Jitka Bulinova
Pribram, 24.08.2009 vedouci laboratore

]
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